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Vereiste Controle

Door Door Datum #

Elektrische installaties

- Laagspanning EO 5J
- Hoogspanning EO 1J
- Veiligheidsverlichting

goede werking BP 1J

- Veiligheidsverlichting 
conformiteit/lichtsterkte EO IW

- Zonnepanelen EO IW

Gasinstallaties

- Gasdichtheid BT 4J
- Gasdetectie GKI 1J

Detectie- en alarminstallaties

- Alarminstallatie BP 1J
- Branddetectie incl. alarm

goede werking GKI 1J

- Branddetectie incl. alarm
conformiteit GKI IW

- Autonome rookmelders BP 6M

Verwarmingsinstallaties

- Gasvormige brandstof BT 2J
- Vloeibare brandstof BT 1J
- Vaste brandstof BT 1J

Blusmiddelen

- Draagbare brandblussers BT 1J
- Muurhaspels/-hydranten BT 1J
- Automatische blussing BT 1J
- Hydranten eigen terrein BT 5J
- Sprinklerinstallatie GKI IW

Liften

- Personen-/goederenlift
preventief onderhoud/inspectie door ISO 9001-
gecert. firma

ISO 9001 6M

- Personen-/goederenlift
preventieve inspectie EDTC 3M

- Platformlift

Rook- en warmteafvoer

- Rookluiken BP 1J
- RWA conformiteit GKI IW
- RWA goede werking EO 1J

Overige

- Brandladders GKI 5J
- Evacuatiewegen en branddeuren BP 6M
- Rookkanalen BT 1J
- Dampkappen BP 1J

LEGENDE:
EO Erkend Organisme
GKI Geaccrediteerde Keuringsinstantie
EDTC Externe Dienst voor Techische Controle
BT Bevoegd Technicus
BP Bevoegd Persoon
5J 5-Jaarlijks
4J 4-Jaarlijks
2J 2-Jaarlijks
1J Jaarlijks
6M 6-Maandelijks
3M 3-Maandelijks
IW Bij indienstelling en/of bij belangrijke wijzigingen

TABEL
PERIODIEKE KEURING, ONDERHOUD EN CONTROLE


